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Zbiorcza roczna ocena  jakości wody na pływalni  

za okres od1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach na podstawie art. 4                        
ust 1pkt.1 ustawy  z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. z 2023r. 
poz.338, poz. 1688/ oraz  § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.                       
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  /Dz.U z 2022r. poz. 
1230./, po przeanalizowaniu: 

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa                                  
w § 3 ust 1; 

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządcę; 

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz 
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz; 

- wyników badania wody pobranej na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Polkowicach w ramach nadzoru sanitarnego 

stwierdza, że: 

woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu sieciowego Sucha Górna i spełnia 
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej  do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017r. poz. 2294/. 

Zarządca pływalni w ramach oceny spełnienia wymagań jakości wody: 

- realizował badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Polkowicach harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody, 

- przeprowadzał bieżącą obserwację wody na pływalni, 

- prowadził systematyczny nadzór pracy urządzeń i rejestrował wyniki pomiaru jakości wody, 

- prowadził ocenę spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych                       
w załączniku 1 i 2 ww. rozporządzenia. 

Badania jakości wody na pływalni w ramach wewnętrznej  kontroli wykonywane były                                      
w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj: GBA Polska                 
Sp. z.o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa i w laboratorium 
Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Legnicy w ramach bieżącego nadzoru nad 
jakością wody sprawowanego przez PPIS w Polkowicach. Zakres wykonywanych badań wody 
oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z ww. rozporządzeniem. 

 

Analizując  wyniki badań wody pobranej w dniu 27.09.2023r. przez przedstawiciela 
Powiatowej  Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach oraz wyniki badań wody z kontroli 
wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach stwierdza, że woda  



na pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach spełnia wymagania 
mikrobiologiczne  i fizykochemiczne określone w załącznikach  Nr 1 i 2  do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia   z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach /Dz.U. z 2022r. poz. 1230/. Pobrano również próby ciepłej wody 
użytkowej w zakresie liczby bakterii Legionella sp. z natrysku w części  męskiej. W badanych 
próbach nie odnotowano przekroczenia wymagań obowiązującego rozporządzenia. 

 

 

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie 
zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje                 
o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego 
inspektora sanitarnego. 

 

 
 Państwowy Powiatowy 

                                                                              Inspektor Sanitarny w Polkowicach 
 

                                                                                lek. wet. Zenona Jasiurkowska 
 

                                                                                          pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane                                                                     
                                                                               kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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